AGUAS e Resullados do Programa de Controlo da Qualidade da Editel do
po Agua Fornecida aos “"Pontos da Entraga am alta” do
ALGARVE Sistera Multimunicipal de Abastecimento de Agua 2o
Grupo Aguas de Portugel Algarve 4° Trimestre 2020
Ponto e Entrega de Loué

Almencil, Beliqueime, Fonte da Pipa, Parque das Cidades, Pedra de Agua, Quarteira e Vale Formoso

A qualidade da agua fornecida pelas Aguas do Algarve, S.A, g0 Ponto de Entrega de Loulé & verificada elravés de andlises periddicas previstas no Programa de Contralo da

Quatidade da Agua, de acordo com o Dec. Lei 152/2017 de 7 de Dezembro

PEmas ! N7 Folal ne Anaises
- Dgketppnos ) s mnatses | N~ Avaises | Andises
Parsmateas I Parametrice i o s i
Kinimo | Maximo. WP Previstas | Realizaoas
Controjo de Roting 1
Bactérias coliformes (N/100mi) 0 o 0 18 19 100 [ 0
|Escherichia coll (E.coll) (N/100mil} 0 0 0 19 19 100 0 0
Cloro residual fivre (gl Ci2) 03 06 18 19 100
Controlo de Rotina 2
Clostridium (NA0OmI) 9 [ o T 7 100 o o
Enterococos {N/100mi) a 0 o 7 7 100 o O
Niimero de colonias a 22°C (N/mi) o [ T 7 100 B =
Nimera de colénias a 36°C (Wmi) a 3 - 7 7 100 = -
Turvagio (NTU) <010 | 052 4 7 7 100 0 0
pH (unidades de pH a 20°C) 7.2 7.6 6.5-9.5 7 7 100 0 0
Condutividade (pSicm a 20°C) 260 360 2500 7 7 100 0 a
Cor {mg/l PICo) <5 <5 20 7 7 100 ] 0
Cheiro, 8 25°C (Factor diluigéo a 25°C) <1 <t 3 7 7 100 '] 0
| Sabor, a 25°C {Factor diluigao a 25°C) <1 =<1 3 7- 7 100 0 [
[Aluminio total (ugAl Al) 22 400 200 7 7 100 1 14,20
Manganés total (gl Mn) <10 24 50 7 7 100 0 )
Controlo de
Célcio {mg/l Ca} 24 24 1 1 100 -
[Magreeein qmgh Mgy 4 14 1 1 100 -
Dyrezs i gl CaC O 120 120 1 1 100 - -
Filirfios (mpd KOT) <0.010 | <0.010 0.5 1 1 100 0 0
Miraion imgll M 2.5 25 50 1 1 100 0 Q¢
<0.05 <0.05 0.5 1 1 100 o [
0 (pgh Bn <2.0 <20 5 1 1 100 o [
o L fm) <an <30 10 1 1 00 ] [
s bt gngll B} <GO3T | <ond 1 1 1 oo o [
Civanie ol (gl Cd) <15 <15 5 1 1 10D 0 0
Chumibo total (il Po: <1.0 <1.0 10 1 1 108 [ 0
Cabre total {mg/l Cu) <030 | <0.30 2 1 1 100 0 0
Gromia total {ugA Cr) 4.0 <4.0 50 1 1 100 0 0
Ferro lotal (ugfl Fe) <10 <10 200 1 1 100 0 )
Mercario {ug/l Hg) <0.200 | <0.200 1 1 1 100 0 )
Niquel total (pgh Ni) <4.0 <30 20 1 1 100 0 o
[Selénio (o1 Se) Y 0.4 10 1 1 100 0 )
Bromatos (pg/l Br03) <5 <5 10 1 1 100 0 P
Cloretes {mg/i Cl} 57 57 250 1 1 100 0 Q
Fluoratos (mafl F) <0.20 <0.20 15 1 1 100 0 Q
Sulfatos (mgfl $04) 38 38 250 1 1 100 0 0
Sddio (mgh Na) 28 28 200 1 1 100 0 0
Cianetos (ug/l Cn) <5.00 <5.00 50 1 1 100 0 0
Carbono organico tetal {COT) (mgll C) 1.5 15 - 1 1 100 - -
Hidrocarbonetos aromdticos policiclioos totais (HAP) (gf) <0.030 | <0.030 01 1 1 100 0
Benzo{b)flucranteno (uaf) <0.0070 | <0.0070 - 1 1 100 -
Benzo{k)fiuoranteno (uafl) <0.0030 | <0.0030 1 1 100 = B
Benzo(a)pireno (ughy <0.0030 | <0.0030 0,01 1 1 100 0 [
Be i, h,iperileno (ug/l <0.020 | <0.020 - 1 1 100 -
Indeno{1,2,3-cd)pireno <0.030 | <0.030 1 1 100 -
Trihalometanos tota) (THM) {ug/) 53 53 80 1 1 100 [ 0
Dibromoclorometano (ug/l 24 24 1 1 100
Bromodiclorometano (pgfl 14 14 1 1 100 -
Bromoférmio {uafl) 1 1 1 1 100
Ecm’ormlo (pan 4.0 4.0 1 1 100 -
{1.2 diclorostano (pgil) <010 | <0.10 3 1 4 100 0 0
|Banzono (g <0.30 | <0.30 1 1 1 100 0 [
e friclaroateno (Lg/l) <1.0 <1.0 10 1 1 100 0 [
Tetracloroeteno (il 1} <010 | <0.10 1 1 100 -
Tricloroeteno jpgh. <1.0 <1.0 1 1 100 -
Dose indicativa total (mSvfano) <0.10 <0.10 0,10 1 1 100 0 1]
Pesticidas - total {(ug/l) <0.03 <0.03 05 3 3 100 0 Q
(vl <003 | <003 01 3 3 100 0 )
Dimetoato (ug/ <0.03 <0.03 0.1 1 1 100 0 [
Ometoato (ugh) <0.03 | <003 01 1 1 100 ) 0
Diurgo (ufl) <0.03 | <003 (X 1 1 100 ) 0
Linuréo {;:g/ <0.03 <0.03 01 1 1 100 1] ]
Terbulilazina (pg/l <0.03 <0.03 0.1 1 1 100 0 0
Desstiterbutitazina (1gh) <0.03 | <0.03 01 1 1 100 0 0
(A} <0.03 <0.03 01 1 1 100 0 0
Simazina (pg/l) <0.03 <0.03 .1 1 1 100 0 0
Desetlisimazina {pgl <0.03 <0.03 1 1 1 100 0 0
MCPA (pghl) <0.03 | <0.03 0,1 1 1 100 0 0
cor ico Tatal; HAP's = THMTs =

Com base nas andlises efectuadas & nos resultedos expostos, conclui-se que a qualidade da dgua fornecide nos "Pontos de Entrega em Alla”, nomeadamente Almancil,
Boliqueime, Fonta da Pipa, Parque das Cidades, Pedra de Agua, Quarteira e Vale Formoso, cumpre os valores paramélricos fixados de acordo com a legislagao em vigor
aplivavel & *Agua destinada so Consumo Humand®, tendo-se verificado pontuzlmente incumprimentos a0 pardmefro Aluminio nos Pontos de Entrega de Quarteira em

11/12/2020, efetuands a repeticao da

verificads posterior conformidade.

19 de Fevereiro de 2021

O(A) Administrador(a)

Dr.* Mariz Isabel Femandes da Silva Soares.
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