A Resultados do Programa de Controlo da Qualidade da Edital do
A\ AG UAS bo Agua Fornecida aos "Pontos de Entrega em alta” do

\‘ ALGARVE icipal de A i de Agua ao

Grupo Aguas de Portugal Algarve 3° Trimestre 2021

Ponto de Entrega de Silves

Algoz, Medeiros, Monte S50 José, Sao Marcos da Serra e Vale de Lousas

A qualidade da sgua fomecida pelas Aguas do Algarve, S.A. ac Ponto de Entrega de Silves é verificada através de analises periédicas previstas no
Programa de Controlo da Qualidade da Agua, de acordo com o Dec. Lei 152/2017 de 7 de Dezembro .
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Controlo de Rotina 1
Bactérias coliformes (N/100mi) 0 0 o 8 8 100 0 0
Escherichla coli (E.coli) (N/100ml) 0 0 0 8 8 100 0 0
Cloro residual livre (mg/1 CI2) 0.5 0.8 ] [ 100 -
Controlo de Rotina 2
Clostridium perfringens (N/100ml) o 0 0 2 2 100 0 O
Enterococos (N/100ml) 0 0 o 2 2 100
Niimero de coldnias a 22°C (N/ml) 0 [1] 2 2 100 - -
Nimero de colénias a 36°C (N/ml) ] 0 - 2 2 100 = =
Turvagéo (NTU) 0.16 0.20 4 2 2 100 Q 0
pH {unidades de pH a 20°C) 7.5 75 6.5-9.5 2 2 100 ] 0
Condutividade (uS/cm a 20°C) 320 20 2500 2 2 100 0 0
Gor imgd FCo) <5.0 <5.0 20 2 2 100 0 [
ICheiro, a 25°C (Factor diluigéo a 25°C) <1 <1 3 2 2 100 0 0
Sabor, a 25°C (Factor diluigéo a 25°C) <1 <1 3 2 2 100 0 0
Aluminio total (ugfl Al 70 70 200 2 2 100 [ 0
Manganés total (pod Mn) <10 <10 50 2 2 100 a 0
Controlo de Inspecgio
Nitratos (mgil NO3) 1.5 1.5 50 1 1 100 0 0
Antimanio (Ugh 5k <2.0 <2.0 5 1 1 100 Q 0
Arséeio (Uil As) <3.0 <3.0 10 1 1 100 0 0
Boro toted (mad B) <0.030 | <0.030 1 1 1 100 [ 0
Cadmio tatal gl Cd) <1.5 <1.5 5 1 1 100 0 0
Marcino (Ugh Hy) <0.100 | <0.100 1 1 1 100 0 0
| Salénio (uol Se) <3.0 <3.0 10 1 1 100 0 [}
Bromatos (pgl BrO3) [ 6 10 1 1 100 0 0
Cloretas: imal CI) 48 48 250 1 1 100 0 0
Fluorgios (mpll F) 0.09 0.09 1,5 1 1 100 Q 0
Sulfatos (mgh 504) 37 37 250 1 1 100 Q [
Sadio (mp/ Na) 26 26 200 1 1 100 0 0
Cuanetos (ugd Cn) <5.00 <5.00 50 1 1 100 Q 0
1,2 dicloroetano (ug/l) <0.10 <0.10 3 1 1 100 0 [
Benzeno (ugfl) <0.30 <0.30 1 1 1 100 0 0
Telracloroeteno e tricloroetene {ug/} <1.0 <1.0 10 1 1 100 0 0
Tetracloroeteno (ugfly <0.10 <010 - 1 1 100 - -
Tricloroeteno (ug/l) <1.0 <1.0 - 1 1 100 - -
Dose indicativa total (mSv/ano) <0.10 <0.10 0,10 1 1 100 Q Q
Pesticidas - total (ug/l) <0.03 <0.03 0,5 2 2 100 0 0
Dimetoato (pg/) <0.03 <0.03 0,1 1 1 100 [ 0
Ometoato (pg/l) <0.03 <0.03 0,1 1 1 100 Q 0
Diurfio (ug/l) <0,03 | <0.03 0,1 1 1 100 0 []
Linurdo (ug/) <0.03 <0.03 0,1 1 1 100 0 0
Terbutilazina (ug/M) <0.03 <0.03 0,1 1 1 100 0 0
Desetilterbutilazina (ug/M <0.03 <0.03 0,1 1 1 100 [ Q
Imidaclopride (lg/) <0.03 | <0.03 0,1 2 2 100 0 0
Clorpirifos (ug/) <0.03 <0.03 0,1 2 2 100 0 0
[{T1)) <0.03 <0.03 0,1 1 1 100 0 0

(gl <0.03 | <0.03 0,1 1 1 100 0 0
Desetilsimazina (pg/f <0.03 <0,03 0,1 1 1 100 [ [¢]
MCPA (LgMm <0.03 <0.03 0.1 1 1 100 0 0
€0T = Carbono organics Total; HAP's = Hi it icos; THM's = T
Com base nas andlises e nos tui- que a qualidade da &gua fornecida nos "Pontos de Entrega em Alta",

Algoz, iras, Monte Sdc José, S&o Marcos da Serra e Vale de Lousas, cumpre os valores paramétricos fixados de acordo com a
legisl em vigor aplicdvel & "Agua a0 Consumo Humano”
17 de Novembro de 2021
Q(A) Administrador(a)

Dr.* Maria Isabsl Fernandes da Silva Soares
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