\ AG UAS o0 RA::suh.-:dos do Programa de Controlo da Qualldade da Edital do
& gua Fornecida aos "Pontos de Entrega em alta” do
@ ALGARVE Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Agua 2o
\_/ Grupo Aguas de Portugal Algarve 4° Trimestre 2023
Ponto de Entrega de Albufelra
Bemparece, Cerro do Ouro, Mosqueira e Pinhal de Albufcira
A qualdade da 3gua fomecida pelas Aguas do Algarve, S.A. a0 Ponio de Entrega de Albufeira 6 verificada através de andiises periédicas previstas no Programa de
Controlo da Qualidade da Agua, de acordo com o Dec. Lel 69/2023 de 21 de Agosto.
e . Tolal do Andlises
- Determinados P.:mi‘:'m :' N.'::z Ne :"::m % M\ﬂ;""
Minimo | Miiximo (vP) Previstas | Reaizades.
Controlo de Rotina 1
Bactérias coliformes (N/100mi) 0 0 0 26 26 100 0 0
Escherichia coll (E.coll) (N/100mi) 0 0 0 26 26 100 0 0
Clora residual livre (mg/l CI2) <0.1 09 - 26 26 100 -
Cantrolo de Rotina 2
Clostridium perfringens (N/100mi) 0 0 0 9 9 100 0
Enterococos (N/100mi) 0 0 0 9 9 100 0 0
Numero de colénias a 22°C (N/mi) 0 0 - 9 9 100 - -
Turvago (NTU) <0.10 [ 0.6 4 9 9 100 0 0
pH (unidades de pH a 20°C) 7.6 7.8 6.5-9.5 9 9 100 0 0
Condutividade (uS/cm a 20°C) 240 540 2500 9 9 100 0 0
Cor (mg/l PtCo) <5.0 <5.0 20 9 9 100 0 0
Cheiro, a 25°C (Factor diluicio a 25°C) <1 <1 3 9 9 100 0 0
[Sabor, a 25°C (Factor diluido a 25°C) <1 <1 3 9 9 100 0 0
[Aluminio total (ug/ Al) 18 110 200 9 9 100 0 0
Ferro total (ug/l Fe) <10 <10 200 9 9 100 0 0
Manganés total (ug/i Mn) <10 12 50 9 9 100 0 0
Controlo de Inspecgsio
Numero de colénias a 36°C (N/mi) 0 0 - 1 1 100 - B
Cailcio (mg/l Ca) 31 31 - 1 1 100 -
Magnésio (mg/l Mg) 23 23 - 1 1 100 - -
Dureza total (mg/l CaCO3) 170 170 - 1 1 100 - -
Nitritos (mg/l NO2) <0.010 | <0.010 05 1 1 100 0 0
Nitratas (mg/l NO3) 14 26 50 2 2 100 0 0
Azoto Amoniacal (Amdnio) (mg/l NH4) <005 | <0.05 05 1 1 100 0 0
[Antiménio (ug/l Sb) <1.5 <1.5 10 2 2 100 0 0
Arsénio (ug/l As) <3.0 <3.0 10 2 2 100 0 0
Boro total (mg/1 B) 0.040 | 0.046 1,5 2 2 100 0 0
[Cadmio total (ug/i Cd) <15 <15 5 2 2 100 0 0
[Chumbo total (ug/l Pb) <1.0 <1.0 10 1 1 100 0 0
Cabre total (mg/ Cu) <030 | <0.30 2 1 1 100 0 0
Crémio total (ug/I Cr) <4.0 <4.0 50 1 1 100 0 0
Mercurio (ug/l Hg) <0.200 | <0.200 1 2 2 100 0 0
Niquel total (ug/I Ni) <4.0 <4.0 20 1 1 100 0 0
Selénio (ug/l Se) <3.0 <3.0 20 2 2 100 0 0
Bromatos (ug/l BrO3) <2.0 5 10 2 2 100 0 0
Cloritos (mg/l CI02) <005 [ <0.05 0.25 1 1 100 0 0
Cloretos (mg/I CI) 54 63 250 2 2 100 0 0
Fluorctos (mgll F) 0.05 0.15 1.5 2 2 100 0 0
Sulfatos (mg/l SO4) 62 80 250 2 2 100 0 0
Sédio (mg/l Na) 32 37 200 2 2 100 0 0
Cianctos (ug/l Cn) <5.00 [ <500 50 2 2 100 0 0
(Carbono organico total (COT) (mg/I C) 2.2 22 - 1 1 100 - -
Hidrocarbanetos aromaticos policiclicos totals (HAP) (jg/l) <0.008 | <0.008 0,1 1 1 100 0 0
Benzo(a)pireno (ugll) <0.002 [ <0.002 0,01 1 1 100 0 0
Benzo(b)fluoranteno (ugfl) <0.002 | <0.002 - 1 1 100 - -
Benzo(g,h.perikeno (ug/l) <0.002 | <0.002 - 1 1 100 - -
(ugh) <0.002 | <0.002 - 1 1 100 - -
Indeno(1,2,3<d)pireno (ug/) <0.002 | <0.002 - 1 1 100 - -
Trihalometanos total (THM) (ug/l) 47 47 80 1 1 100 0 [
Dibramoclorometano (ug/l) 19 19 - 1 1 100 - -
Bromodiclorometano (ug/l) 11 11 - 1 1 100 - -
Bromaférmio (kg/l) 1 11 - 1 1 100 - -
Clorofgrmio (ug/) 6 6 1 1 100 -
1.2 dicloroetano (ug/)) <010 [ <0.10 3 2 2 100 0 0
Benzeno (ug/l) <0.30 | <030 1 2 2 100 0 0
Tetracloroeteno e tricloroeteno (ug/l) <1.0 <1.0 10 2 2 100 0 0
Tetracloraeteno (ug/l) <0.10 | <0.10 - 2 2 100 =
Tricloroeteno (ug/l) <1.0 <1.0 - 2 2 100 -
Dose indicativa total (mSv/ana) <010 | <0.10 0,1 2 2 100 0 0
Radao (Bq/l) <100 | <100 500 1 1 100 0 0
Pesticidas - total (ug/l) <0.03 | <0.03 05 2 2 100 0 0
(ug/) <0.03 | <0.03 0,1 2 2 100 0 0
Dimetoato (ug/l) <0.03 | <0.03 0,1 2 2 100 0 0
Ometoato (ug/) <0.03 [ <0.03 0,1 2 2 100 0 0
Diurso (ugfl) <0.03 | <0.03 0.1 2 2 100 0 0
Linurdo (ug/) <0.03 | <0.03 0,1 2 2 100 0 0
Terbutilazina (ug/) <0.03 | <0.03 0,1 2 2 100 0 0
Desetitterbutilazina (ug/l) <0.03 | <0.03 0.1 2 2 100 0 0
Imidaclopride (ug/l) <0.03 | <0.03 0,1 2 2 100 0 0
Clorpirifos (ug/) <003 | <003 0,1 2 2 100 0 0
Metolacloro (ug/l) <0.03 | <0.03 0,1 2 2 100 0 0
Simazina (ug/l) <0.03 | <0.03 0.1 2 2 100 0 0
Desetilsimazina (ug/l) <0.03_| <0.03 0,1 2 2 100 0 0
Mecoprape (ugll) <003 | <0.03 0,1 2 2 100 [ [
Metribuzina (ug/l) <0.03 | <0.03 0,1 2 2 100 0 0
Dimetenamida-P (ug/l) <0.03_| <0.03 0.1 2 2 100 0 0

COT - Carbano erganico Totat, HAP's - Hidrocarbonetos aramiticos policiclcos; THMa ~ Trhakometancs

CGom base nas andlises efectuadas e nos resultados expostos, conclukse que a qualidads da dgua fomecida nos "Pontos de Entraga em Alta", nomeadamente
Bemparece, Cerro do Quro, Mosqueira e Pinhal de Albufeira, cumpre os valores parametricos fixadas de acordo com a lagisiagdo em vigor aplicavel & “Agua destinada a0

Consumo Humano™
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