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A qualidade da dgua fornecida pelas Aguas do Algarve, S.A. ao Ponto de Entrega de Sio Bras de Alportel é verificada através de anélises periddicas
previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Agua, de acordo com o Dec. Lei 69/2023 de 21 de Agosto.

Valores N2 Total de lises.
AN Solombodos | | valer o % Andlises | N.° Andlises [ % Analises>

Minimo | Méximo | (VP) | Pravisias | Realizagas| "o21Z2908 | >VP iy
Cantrola de Rotina 1
Bactérias coliformes (N/100ml) 0 0 0 5 5 100 0 0
Escherichia coli (E.coli) (N/100ml) 0 0 0 5 5 100 0 0
Cloro residual livre (mg/l CI2) 0.6 0.8 5 5 100 = -
Cantrolo de Rotina 2
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 2 2 100 0 0
Enteracocos (N/100ml) 0 0 2 2 100 0 0
Nimero de coldnias a 22°C (N/ml) 0 0 - 2 2 100 -
Turvagdo (NTU) <0.10 0.13 4 2 2 100 0 0
pH (unidades de pH a 20°C) 78 7.9 6.5-9.5 2 2 100 0 0
Condutividade (uS/cm a 20°C) 260 270 2500 2 2 100 0 0
Cor (mg/l PtCo) <5.0 <5.0 20 2 2 100 0 0
Cheiro, a 25°C (Factor diluigio a 25°C) <1 <1 3 2 2 100 0 0
Sabor, a 25°C (Factor diluigdo a 25°C) <1 <1 3 2 2 100 0 0
Aluminio total (pg/l Al) 28 36 200 2 2 100 0 0
Ferro total (ug/l Fe) <10 <10 200 2 2 100 0 0
Controla de Inspecgio
Antiménio (pg/l Sb) <15 <1.5 10 1 1 100 0 0
Arsénio (ug/l As) <0.50 <0.50 10 1 1 100 0 0
Boro total (mg/l B) <0.030 <0.030 1,5 1 1 100 0 0
Cédmio total (ug/l Cd) <15 <1.5 5 1 1 100 0 0
Mercrio (pg/l Hg) <0.200 <0.200 1 1 1 100 0 0
Selénio (ug/l Se) <2.00 <2.00 20 1 1 100 0 0
Bromatos (pg/l BrO3) 25 25 10 1 1 100 0 0
Fluoretos (mg/l F) 0.11 0.11 1,5 i) 1 100 0 0
Sulfatos (mg/l SO4) 11 11 250 1 1 100 0 0
Sddio (mg/l Na) 17 17 200 i 1 100 0 0
Cianetos (pg/l Cn) <5.00 <5.00 50 1 1 100 0 0
1,2 dicloroetano (ug/l) <0.10 <0.10 3 1 1 100 o] [}
Tetracloroeteno e tricloroeteno (ug/l) <1.0 <1.0 10 1 1 100 0 0
Tetracloroeteno (ugfl) <0.10 <0.10 - 1 1 100 - -
Tricloroeteno (pg/l) <1.0 <1.0 - 1 1 100 -
Dose Indicativa total (mSv/ano) <0.10 <0.10 0,1 1 1 100 0 0
Pesticidas - total (ug/l) <0.03 <0.03 0,5 1 1 100 0 0
Bentazona (pg/l) <0.03 <0.03 0,1 1 1 100 0 0
Diuréo (pg/l) <0.03 <0.03 0,1 1 1 100 0 0
Linurao (ug/l) <0.03 <0.03 0,1 1 1 100 0 0
Terbutilazina (ug/l) <0.03 | <0.03 0,1 1 1 100 0 0
Desetilterbutilazina (pg/l) <0.03 <0.03 0,1 1 1 100 0 0
Imidaclopride (ug/l) <0.03 <0.03 0,1 1 1 100 0 0
Clorpirifos (ug/l) <0.03 <0.03 0,1 1 i) 100 0 0
Metolacloro (ug/l) <0.03 <0.03 0,1 1 1 100 0 0
Simazina (ug/l) <0.03 <0.03 0,1 1 1 100 0 0
Desetilsimazina (ug/l) <0.03 <0.03 0,1 1 1 100 0 0
Mecoprope (pg/l) <0.03 <0.03 0,1 1 1 100 0 0
Metribuzina (pg/l) <0.03 <0.03 0,1 1 1 100 0 0
Dimetenamida-P (ug/l) <0.03 <0.03 0,1 1 1 100 0 0

€OT - Carb Total; HAP's

arométicos policiclicos; THM's — Trhalometanos
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